25 ABR 2022

Salta,

RESOLUCION ENTE REGULADOR N°

VISTO:

El expediente N° 267-54818/2022 caratulado: HERRERA, Maria
Adela s/Reclamo Servicio Técnico EDESA S.A. s/ Dafios de Artefactos”; el Acta de
Directorio N° 15/22 y,

CONSIDERANDO:

Que estas actuaciones se inician con reclamo comercial N° 414211
realizado en fecha 19/02/2022 por la Sra. Maria Adela Herrera, a través del cual
denuncia que el 18/01/2022, aproximadamente a horas 20:30 por variacién de tension
del servicio de energia ocurrido sobre el NIS 1016859 -sito en Las Heras 281 Gral.
San Martin METAN- se dafiaron un televisor BGH 40’- televisor HICENSE de 49 y
modem Fibertel. (Fs. 01/03). '

Que a través del mismo medio, EDESA SA responde al reclamante
en fecha 31/01/2022, mediante de nota DSC N° 681/21 (fs. 04/07), informando que el
suministro en cuestion se alimenta de la red de Baja Tension del Centro de
Transformacion MAOQ20, el cual se alimenta a su vez de la red de Media Tension del
Distribuidor ME15 Distribuidor Metan Centro.

Que continda su respuesta, sefialando que en la fecha indicada por
el usuaric se registré el reclamo telefénico N°1869233 ingresado a las 21:54 horas;
comunicando motivo Sin Luz. Con Tarea N°76476800, sus operarios se apersonaron
al domicilio verificando servicio normal a conocimiento del usuario; cerrandose a las
23:56 horas.

Que asi mismo se realizd [a verificacion en el sistema informatico de
incidencias constatandose que no se registran incidencias ocurridas en esa fecha y
horario, es decir interrupciones de energia originadas en fallas de instalaciones del

Centro de Transformacién o del Distribuidor ya mencionado. Né: se registraron

recierres e Alta Tension de 132 KV en el horario denu'n:ciado que afecten al

suministro.| Es (fe las lineas de distribucién de energia gue . -alimentan el
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domicilio, no ocurrieron fallas en la fecha en cuestion que produzcan anomalias o

sobretensiones susceptibles de causar dafios en artefactos eléctricos.

Que la Distribuidora manifiesta que en el ambito de la red de baja
tension del centro de transformacién MAOQ020 no se registran otros reclamos por dafios
en artefactos situacion que se repite entre los usuarios alimentados por el distribuidor
ME15 Distribuidor Metan Centro. Esto es un indicador mas de que en dicha fecha no
ocurrieron causales que produzcan dafio en artefacto. Considerando que se trata de
un caso aislado, sin relacion con el servicio prestado por la Distribuidora, pudiendo los

dafios reclamados estar relacionados con otras causales ajenas a EDESA.

Que por todo lo expresado, EDESA S.A. concluye que no es factible
acceder al reconocimiento del dafio reclamado debido a que no se verificaron los
presupuestos de responsabilidad civil, en particular la refacion causal entre el dafo

soportado y el supuesto hecho generador,

Que en virtud de dicha nota, el usuario presenta su disconformidad
en fecha 01/02/2022 (fs. 07), expresa que quieré dejar establecido que el dia
18/01/2022 a los 20.30 horas aproximadamente explotaron dos televisores, modem de
internet y todos los focos que se encontraban prendidos. Continua manifestando que
es técnico electromecanico y por lo tanto se dio cuenta que hubo una elevada tension,
el llamado que ingresé a las 21.54 horas se debi6é a que aqui en la ciudad de Metan
nos atendian y por mensaje en WhatsApp la opcion que daba era para corte de luz,

fue lo que tomo en cuenta para poder explicar lo ocurrido a los agentes de Edesa.

Que mediante Nota DSCE N°® 74/2022, EDESA SA remite las
actuaciones al Ente Regulador, reiterando los conceptos vertidos en su nota de
respuesta al usuario, y agrega que el Centro de Transformacién en cuestion, abastece
a otros 259 usuarios por lo que, en el supuesto de anomalias de tensién con origen en
la red de distribucién externa, se tendrian que haber ocasionado dafios adicionales
sobre algunos de los restantes clientes. Por lo que considera que se trata de un caso
aislado, sin relaciéon con el servicio prestado por esta distribuidora, pudiendo el dafio

reclamado estar relacionado con otras causales ajenas a EDESA.
Que aclara que al tratarse de un suministro trifasico, pueden

nes en circuitos monofasicos de la instalacion interna, en el




caso de que se produzcan fallas en la conexion de neutro en dicha instalacién debido
a que una apertura o falso contacto con neutro provoca fiuctuaciones, sobretensién y/o
baja tensién sobre las fases, hecho que puede producir dafios con alcances de
caracter general (Resol. ENRESP 195/18). Cabe mencionar que EDESA no tiene
injerencia alguna en la instalacién eléctrica interna, su estado y mantenimiento es

responsabilidad de los usuarios.

Que menciona que por parte de la usuaria no fueron completados los
requisitos para realizar un reclamo por dafos de artefactos solicitados en fa
declaracidn jurada de fecha 19/01/2022, en lo referido a la presentacion de informe y/o
presupuesto y/o factura original de reparacion del artefacto y/o instalacion dafiada, del
que surja el detalle técnico de los dafios reclamados y su eventual relacién con la
calidad del producto técnico brindado por ta Distribuidora. Esto segun lo establecido en
el Reglamento Procedimental para el Tratamiento de Reclamos, Resoluciones
ENRESP 913/15. Dice que la usuaria fue informada de los mismos al momento gue se
fe informa el numero de reclamo adjuntando dicho reglamento. Considera que la
usuaria no completd la documentacion técnica alguna en la que se informe el alcance
de los eventuales dafios, y un diagnéstico de los mismos, hecho que impide un
analisis completo y acabado del reclamo, destaca que dicho requisito se encontraba
resaltado en la declaracién jurada de fecha 19/01/2022( Resol. ENRESP 107/15). Por
lo que entienden gue no hay elementos técnicos que permitan establecer la relacion
causa efecto entre el servicio prestado por la Distribuidora y el resarcimiento solicitado.

Que continla su respuesta diciendo que la obligacion de
constatacién impuesta a las Prestadoras requiere el previo cumplimiento por parte de
la usuaria de los requisitos para la formulacion def reclamo establecidos en {os art. 3.1-
5.1, indica que no procedid a la verificacion de ariefactos establecida en la resolucion
913/15 art. 5)1.a Dictada por el ENRESP para el tratamiento de reclamos, atento a gue
cesa [a obligacién de la prestadora de constatar el dafio reclamado ya que “no existen
nexos causales gue hagan presumir la responsabilidad de la distribuidora” (Conforme
Resol. ENRESP714/15).

Que niegan en todo y en cada uno de sus términos lo manifestado

en su misiva de disconformidad en relacién a “ soy' técnico

%

por la uguar

electromecanico tanto me doy cuenta que hubo una elevada tension..” ya que
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como se menciond oportunamente en fecha y hora especificadas por la usuaria no se
registran anomalias que vinculen al suministro de la referencia con una eventual
deficiencia en la prestacion del servicio eléctrico. Asi mismo tampoco se perciben otros
reclamos en el mismo Distribuidor ni en dicho centro de transformacion, siendo que el

misma abastece a otros 259 usuarios.

Que concluye su respuesta diciendo gue no es factible acceder al
reconocimiento del dafio reclamado debido a que no se verificaron los presupuestos
de responsabilidad civil, en particular la relacion causal entre el dafio soportado y el

supuesto hecho generador.

Que a fs. 13, la Gerencia de Energia Eléctrica remite nota dirigida a
la Sra. HERRERA MARIA ADELA, a los fines que en el plazo de 05(cinco) dias envié
informe y/o presupuesto y/o factura de servicio técnico de reparacion del artefacto vio
instalacion dafiada, del que surja el detalle técnico de Ioé dafios reclamados y su

-eventual relacién con la calidad del producto técnico brindado por EDESA SA.

Que a fs. 19, rola informe de la Gerencia de Energia Eléctrica del
Ente Regulador, realiza ias consultas correspondientes en las bases de datos de
incidencias en Media Tensién y en los Centros de Transformacion e individuales,

ratificando la ausencia de anomalias con afectacion al suministro.

Que asi tambien la que procede a verificar que el suministro
perteneciente a la parte reclamante se alimenta de las instalaciones indicadas por la

Prestadora.

Que destaca que el suministro del Usuario se alimenta del Centro de
transformacion MAQO20 con un total de 297 usuarios y aclara que si bien este hecho
es un indicativo a tener en cuenta que en el supuesto de anomalias en |a tensién con
origen en la red de distribucion externa que podria haber ocasionado dafios
adicionales sobre algunos de los restantes Usuarios, hecho que no se verificé como lo
funda la planilla de Dafios de artefactos que rola fs. 17. Que asimismo realiza una
consuilta sobre los dafios de artefactos producidos en Ia totalidad de! Distribuidor ME15

Wfro, verificando la ausencia de otros reclamos.




Que a continuacién la Gerencia actuante se refiere a Ja documentacion
que se adjunto ai expediente. La usuaria no aporto el correspondiente informe técnico

solicitado por dicha gerencia.

Que por todo o expresado, la Gerencia Eléctrica de este Organismo
concluye que no hay elementos técnicos que permitan establecer la relacion causa
efecto entre el servicio prestado por la Distribuidora y el resarcimiento solicitado,

objeto del presente planteo.

Que entrando en el analisis de las presentes actuaciohes la Gerencia
Juridica considera que a fin de dilucidar la responsabilidad que le cabe a EDESA S.A.
en refacion al dafio alegado por la reclamante, resulta aplicable al presente caso fo
previsto por e! Art. 3% inciso e), del Régimen de Suministro de Energia Eiéctrica para
los Servicios Prestados por EDESA SA. el cual establece que “En el caso en que se
produzcan dafios a las instalaciones /0 artefactos de propiedad del USUARIO,
provocadas por deficiencias en Ia calidad técnica del suministro imputables a LA
DISTRIBUIDORA, y que no puedan ser evitadas mediante la instalacion en fos
mismos de las protecciones de norma, LA DISTRIBUIDORA debers hacerse cargo de
la reparacién y/o reposicion correspondiente, salvo caso de fuerza mayor.” (Lo

resaitado nos pertenece).

Que a su vez, ef Reglamento Procedimental para el Tratamiento de
Reclamos de Usuarios por Anomalias en los Servicios de Distribucién Eléctrica y de
Agua Potable y Desaglies Cloacales (Res. Ente Regulador N° 913/1 5) ensuArt 5.3,

establece: “Al formular reclamo por dafios, los usuarios deberan:
a) Sefialar fecha y hora aproximada de fa incidencia.-

b) Adjuntar detalle descriptivo e identificatorio del artefacto y/o

instalacién dafiada.

¢} Acompafiar informe ¥/0 presupuesto y/o factura original del servicio
técnico de reparacion del artefacto y/o instalacion darfada, del que surja el detalle
técnico de los dafios reclamados y su eventual relacion con la calidad del producto

técnico brindado por la Distribuidora.

<ener_a disposicién de la Prestadora el attefacto y/o instalacion

dafiada.” (Lo rT pertenece).



Que en el caso de marras, a la luz de la norma precedentemente
citada y atento a lo manifestado por la Gerencia de Energia Eléctrica, en donde se
destaca que en la fecha indicada no se registraron reclamos similares por dafics y
que si bien la ausencia de otros reclamos en la generalidad de los casos debe tomarse
como un elemento indicativo que no constituye prueba suficiente, en el presente caso
adquiere relevancia y considerando que no existieron incidencias susceptibles de
producir fallas en el servicio de energia eléctrica en los Centros de Transformacion y
Distribucién que abastecen al suministro del reclamante junto con otros 297
suministros. Asi también, atendiendo a que no obra informe técnico ni presupuesto de
reparacion conforme lo dispone la normativa citada ut supra, impidiendo determinan
las correspondientes responsabilidades, por lo que corresponde RECHAZAR la
disconformidad formulada en autos, al no encontrarse acreditados los extremos
necesarios para determinar la responsabilidad de la Empresa frente al dafio
denunciado, materia de las presentes actuaciones, en los términos y con los alcances

de las normas transcriptas en los parrafos precedentes.

Por ello;

EL DIRECTORIO DEL ENTE REGULADOR DE
LOS SERVICIOS PUBLICOS
RESUELVE:
ARTICULO 1°: RECHAZAR la disconformidad planteada por el usuario, HERRERA,
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ar. CES AR MARLAHO OVEJERQ
AJC SECRETARIA

- ¥E REGUUMDOR DE LS SERVIONS PUBLICOR

el

\'.
Dr. CARLOS H. SARAViA
PRESIDENTE
ENIE REGULADOR DE LS SERARGOS PUBLICNS



