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RESOLUCION ENTE REGULADOR N°

01265724

El expediente N° 267- 61352/2024 caratulado: “MARINI HE’CTOR ANGEL
s/Reclamo Servicio Técnico EDESA S.A. s/ Dafios de Artefactos”; el Acta de Directorio
N° 41 /24y,

CONSIDERANDO:

Que estas actuaciones se inician con reclamo comercial N° 691931
perteneciente al usuario, Sr. HECTOR ANGEL MARINI, con domicilio en calle
Manzana 1 3 B® SAN NICOLAS 2 — LIMACHE de esta ciudad, titular del NIS 5022372
a través del cual denuncia que el dia 09/01/2023, a hs. 21:00 se le quemé una Play
Station y un televisor de 45, marca HYUNDAI".

Que a fs. 4 EDESA S.A. notifica mediante mail al usuario en fecha
11/01/24 que en su reclamo se advierte un faltante de documentacion para analizar

acabadamente el caso, otorgandole 5 (cinco) dias para que complete su presentacion.

Que a fs. 06 en fecha 15/02/24 mediante nota DSC N° 1628/2024 |a
Prestadora informa al usuario que su suministro se alimenta de la red de baja tensién
del Centro de Transformacion SA1178, el cual se alimenta a su vez de la red de
media tensidon del Distribuidor ACHB Alimentador B.

Que en la fecha indicada por Ud. no se registran reclamos en el centro
de atencion telefénico (call center) por problemas técnicos en su suministro, como ser

falta de energia o anormalidades en su suministro de energia eléctrica.

Que asimismo, se realizé una verificacion en el sistema informatico de
incidencias, constatdandose que no se registran incidencias ocurridas en esa fecha y
horario, es decir interrupciones de energia originadas en fallas en instalaciones del
Centro de Transformacion o del Distribuidor ya mencionados. No se registran recierres

en Lineas de Alta Tension de 132 KV en ese dia, que afecten su suministro. Es decir,

en las redes de distribucion de energia que alimentan su domicilio, no ocurrieron fallas




relacion con el servicio prestado por esta Distribuidora, pudiendo los dafios

reclamados estar relacionados con otras causales ajenas a EDESA.

Que por todo lo antes dicho, EDESA S.A. considera que no es
factible acceder al reconocimiento del dafio reclamado debido a que no se verificaron
los presupuestos de responsabilidad civil, en particular la relacién causal entre el dafio

soportado y el supuesto hecho generador.

Que se hace saber que en caso de DISCONFORMIDAD con la
resolucion adoptada por esta Distribuidora, tiene un plazo de 30 dias a partir de la
recepcion de la presente para presentar la misma a EDESA S.A a través del siguiente
correo electrénico: tramitescomerciales@edesa.com.ar. Se informa también que tal
disconformidad sera remitida dentro del plazo de 5 (cinco) dias al Ente Regulador de
los Servicios Publico para su tratamiento y resolucion. (art. 7 del Reglamento
Procedimental para Tratamiento de Reclamos de Usuarios por Anomalias en los
Servicios ¢ Distribucion Eléctrica y de Servicios Sanitarios). Ademas, en esa misma
instancia, debera constituir domicilio y expresar las razones en que basa la
disconformidad, explicitando el acto y/o el hecho frente al cual plantea su impugnacion.
(art. 9° del Reglamento Procedimental Resolucion ENRESP N° 1200/23).

Que afs. 10 se agrega la disconformidad del usuario.

Que a fs. 12 EDESA S.A. en fecha 01/03/2024 remite la nota DSCE N°
246/24 al Organismo para Informar que el suministro de referencia se alimenta de la
red de baja tension del Centro de Transformacion SA1178, el cual se alimenta a su

vez de la red de media tension del Distribuidor ACHB Alimentador B

Que en la fecha aportada por el usuario no se registran reclamos en elo
Centro de Atencion Telefonico (call center) por problemas técnicos en su suministro,

como ser falta de energia o anormalidades de energia eléctrica.

Que no obstante, se realizdé una verificacion en el sistema informatico
de incidencias, constatandose que no se registran en la fecha y hora aportada,
interrupciones de energia originadas por fallas en las instalaciones del Centro de
Transformacién o del Distribuidor ya mencionados. Tampoco se registran recierres en
Lineas de Alta Tensién de 132 KV, que puedan haber afectado al suministro. Ante tal
situacion, podemos decir que en dicha fecha y horario, en las redes de distribucién de
energia que alimentan el domicilio, no ocurrieron fallas que produzcan anomalias o

edan causar dafios en artefactos eléctricos.
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Que es dable aclarar que en el horario y dia declarado, se registra otro
reclamo por dafios en artefactos en el ambito de la red de baja tensién del Centro de
Transformacion SA4487 y en el Distribuidor CQ16 Distribuidor Colon. Realizados
los analisis de los reclamos no se lograron localizar en el sistema de distribucion de

energia eléctrica ninguna incidencia registrada.

Que ademas se advierte que los dafios reclamados pueden estar
relacionados con las descargas atmosféricas (rayos) de la tormenta que se desarrollo
en la noche del 02/02/2024, es decir, por sobretensiones transitorias que pueden llegar
a los artefactos en forma inducida (la radiacion emitida por el impacto del rayo sobre
un objeto como ser poste, arbol, pararrayos, etc, préximo a lineas eléctricas.
telefonicas, de TV por cable o antenas aéreas, induce corrientes transitorias en estas,
transmitiéndolas al interior de la instalacion provocando dafios en los artefactos), o por
aumento del potencial de tierra. Este evento es reconocido de forma expresa por parte
del usuario, quien manifiesta en el mail de fecha 10/01/2024, lo siguiente “...el dia 9 de
enero bajo una lluvia eléctrica hubo suba y baja de tension...”, quedando evidenciado

gue el supuesto dafio reclamado fue originado por un acto de la naturaleza.

Que en ese orden, se considera que se trata de un caso, sin relacion
con el servicio prestado por esta Distribuidora, pudiendo los dafios reclamados estar

relacionados con otras causales ajenas a EDESA.

Que a lo declarado debe sumarse, que por parte del usuario, no fueron
completados los requisitos para realizar un reclamo por dafios de artefactos solicitados
mediante correo electronico en fecha 11/01/2024, en lo referido a la presentacién de
informe ylo presupuesto y/o factura original de reparacion del artefacto y/o instalacion
dafiada, del que surja el detalle técnico de los dafos reclamados y su eventual
relacion con la calidad del producto técnico brindado por esta Distribuidora, tal como lo
establece el Reglamento Procedimental para el Tratamiento de Reclamos Resolucion
ENRESP N° 1200/23. Por tal motivo consideramos que el usuario no aporto
documentacion técnica alguna en la que se informe el alcance de los eventuales
dafios, y un diagnoéstico de los mismos. Hecho que impide un analisis completo y
acabado del reclamo (Resol. ENRESP N° 107/15). Ante estas consideraciones,
entendemos gue no hay elementos técnicos que permitan establecer la relacion causa

efecto entre icio-prestado por esta Distribuidora y el resarcimiento solicitado.
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Que no resulta menor sefialar que debido a que la obligacion de
constatacion impuesta a las Prestadoras requiere del previo cumplimiento por parte del
usuario de los requisitos para la formulacién del reclamo establecidos en los arts. 3.1-
5.3, no se procedid a realizar la verificacion de artefactos establecida en la Resolucion
N°® 1200/23 art. 5) 1.a dictada por el ENRESP para el tratamiento de reclamos, atento
a que cesa la obligacion de la Prestadora de constatar el dafio reclamado ya que "no
existen nexos causales que hagan presumir la responsabilidad de la Distribuidora"
(Conforme Resol. ENRESP N 714/15).

Que en este orden de ideas y habiendo la Distribuidora actuado
conforme a lo establecido por normativa vigente, se considera que no es factible
acceder al reconocimiento del dafio reclamado debido a que no se verificaron los
presupuestos de responsabilidad civil, en particular la relacién causal entre el dafio

soportado y el supuesto hecho generador.

Que a fs. 15 via. se remiten las actuaciones a Gerencia Eléctrica para

gue emita su informe técnico.

Que a fs. 23 se agrega el informe técnico que expresa que el
presente expediente se inicia con el reclamo presentado por el usuario de la
referencia, denunciando que el dia 09/01/24 en horas 21:00 aproximadamente,

resultaron dafiados una consola PlayStation 4 y un TV de 45" Hyundai.

Que en respuesta la Distribuidora procedié a remitirle la Nota DSC
1628/24, informando al usuario que su suministro se abastece desde la red de Baja
Tensién conectada al Centro de transformacion SA1178, el cual a su vez se encuentra
alimentado a la red de Media Tension del distribuidor ACHB ALIMENTADOR B

Que seguidamente le comunicé que en la fecha denunciada no se
registrdo en su call center ningln reclamo por problemas técnicos en su suministro,
tales como cortes de energia u otro tipo de anormalidades. Tampoco se registraron
incidencias en el Centro de Transformacidn o en el Distribuidor vinculados al mismo, ni
recierres en las lineas de 132 KV, resultando ello indicativo de la ausencia de

perturbaciones eléctricas que puedan haber dado origen a dafios en artefactos.

Que le informa que en el ambito de la red de baja tensién del Centro
de Transformacion SA1178, no se registran otros reclamos por dafios de artefactos,

situacién_que se repite entre los clientes alimentados por el Distribuidor ACHB

, por lo que considera que se trata de un caso aislado, sin relacion
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con el servicio a su cargo, pudiendo el dafio estar relacionado con otras causales

ajenas a la empresa.

Que atento a ello, le menciona que no es factible acceder al .
reconocimiento del dafio reclamado debido a que no se verificaron los presupuestos
de responsabilidad civil, en particular la relacion causal entre el dafio y el supuesto

factor de atribucion.

Que producida la Disconformidad del usuario, EDESA S.A. procedid
a remitir las actuaciones a este Organismo por Nota DSCE: 246/24, repitiendo en la

misma los conceptos ya informados al usuario.

Que agregan que los dafios se asocian a descargas atmosféricas
(rayos) fruto de la tormenta que se desarrolld la tarde del 02/01/24 es decir
sobretensiones transitorias que pueden llegar a los artefactos en forma inducida (la
radiaciéon emitida por el impacto del rayo sobre un objeto como ser poste, arbol,
pararrayos, etc, proximos a lineas eléctricas, telefonicas, de tv cable o antenas aéreas,
induce corriente transitorias en estas, trasmitiéndolas al interior de la instalacion
provocando dafio) o por aumento del potencial de tierra. Siendo este evento
reconocido por la usuaria en su disconformidad, al mencionar "que alrededor de las 21

hs se produjo una tormenta muy cargada con truenos y rayos".

Que por otro lado informan que el usuario no presentdo informe
técnico y/o presupuesto reparacion del que surja el detalle técnico de los dafios
reclamados y su eventual relacion con la calidad del producto técnico brindado por esa

Distribuidora.

Que atento a ello, le menciona que no es factible acceder al
reconocimiento del dafio reclamado debido a que no se verificaron los presupuestos
de responsabilidad civil, en particular la relacién causal entre el dafio y el supuesto

factor de atribucion.

Que vistas las actuaciones obrantes en el expediente de Ia
referencia, se procedid a verificar, en primer lugar, que el suministro perteneciente al

usuario efectivamente se alimenta de las instalaciones indicadas por la Distribuidora.

Que asimismo, se constatd en las bases de datos que en la fecha y

horas especificadas en el reclamo no se tiene registro acerca de incidencias que

. pudieran do origen a variaciones de tension en las redes de la Distribuidora,



si se detectd otro reclamo por dafio en el ambito de la red de Baja Tension del Centro

de Transformacion SA1178.

Que cabe resaltar que, tal y como lo advirtiecra EDESA S.A., el
reclamante no adjunté a su presentacion un informe técnico y/o presupuesto de
reparacion del artefacto denunciado, siendo que fue notificado por la Distribuidora

mediante nota de (fs 05).

Que por otra parte, y en el supuesto que los dafios se hayan
producido por una descarga atmosférica, cabe destacar que las sobretensiones de
origen atmosférico pueden ingresar al interior de los inmuebles de manera directa, por
los conductores de cualquiera de los servicios de los cuales éstos dispongan (energia,

teléfono, TV, etc.) o inducida.

Que a su vez, cuando la descarga es lo suficientemente cercana, se
puede producir una elevacion del potencial de tierra, ingresando en estos casos la

sobretension al inmueble a través de la instalacion de puesta a tierra del mismo

Que respecto a las redes de la Distribuidora, las normas prevén
. como proteccidén contra las sobretensiones de origen atmosférico la instalacion de
descargadores en las lineas de MT y subestaciones MT/BT, los cuales deben
mantenerse operativos y con sus puestas a tierra con valores de resistencia dentro de
los limites establecides. De verificarse esta condicion de manera fehaciente, tal como
oportunamente se acordara con EDESA S.A., en caso de producirse dafios por efecto
de las citadas descargas los mismos deben ser tratados como caso fortuito, en el
marco de lo dispuesto en el art. 3° Inc. e) del Régimen de suministro del Contrato de

Concesion.

Que por el contrario, cuando dichas protecciones no responden a las
exigencias de las Normas, quedo establecido que EDESA S.A. debe responder por los
eventuales dafios que las sobretensiones de origen atmosférico, sean éstas directas o

inducidas, puedan causar en los bienes de sus usuarios.

Que en este .contexto, se procedio a inspeccionar "in situ" las
instalaciones de EDESA S.A, desde las cuales se abastece el suministro del
reclamante (SA1178), pudiendo comprobar que las mismas poseen los dispositivos de
proteccion normalizados sobre el tendido de Media teénsion (descargadores, que
permiten atenuar los efectos de una descarga atmosférica, Asimismo citamos la norma

~los valores de resistencia de puesta a tierra deberan tener un valor
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maéximo de 10 ohm...” La Distribuidora verificd los valores de las puestas a tierra para
el CT SA 1178 (5 ohm) los cuales se encuentran dentro de norma, tal como lo

evidencia acta de (fs 20).

Que en conclusion, teniendo en cuenta todo lo expresado
precedentemente, se considera que no se encuentra probada la necesaria relacion
causa - efecto, entre dicho servicio y el dafio denunciado por el usuario, por lo cual no

cabe responsabilizar a la Distribuidora del mismo.

Que entrando en el analisis de las presentes actuaciones la Gerencia
Juridica considera que a fin de dilucidar la responsabilidad que le cabe a EDESA S.A.
en relaciéon al dafio alegado por la reclamante, resulta aplicable al presente caso lo
previsto por el Art. 3°, inciso e), del Régimen de Suministro de Energia Eléctrica para
los Servicios Prestados por EDESA S.A., el cual establece que “En el caso en que se
produzcan dafios a las instalaciones y/o artefactos de propiedad del USUARIO,
provocadas por deficiencias en la calidad técnica del suministro imputables a LA
DISTRIBUIDORA, y que no puedan ser evitadas mediante la instalacion en los
mismos de las protecciones de norma, LA DISTRIBUIDORA debera hacerse cargo de
la- reparacion y/o reposicion correspondiente, salvo caso de fuerza mayor.” (Lo

resaltado nos perienece).

Que a su vez, el Reglamento Procedimental para el Tratamiento de
Reclamos de Usuarios por Anomalias en los Servicios de Distribucion Eléctrica y de
Agua Potable y Desaglies Cloacales (Res. Ente Regulador N° 1200/23) en su Art 5.3,

establece: “Al formular reclamo por dafios, los usuarios deberan:
a) Sefialar fecha y hora aproximada de la incidencia.-

b) Adjuntar detalle descriptivo e identificatorio del artefacto y/o

instalacion dafiada.

¢c) Acompanar informe y/o presupuesto y/o factura original del servicio
técnico de reparacion del artefacto y/o instalacién dafiada, del que surja el detalle
técnico de los dafios reclamados y su eventual relacién con la calidad del producto

técnico brindado por la Distribuidora.

Poner a disposicion de la Prestadora el artefacto y/o instalacion

nos pertenece).




Que en el caso de marras, a la luz de la norma precedentemente
citada y atento a lo manifestado por la Gerencia de Energia Eléctrica, en donde se
destaca que en la fecha indicada no se registraron reclamos similares por dafios y
que si bien la ausencia de otros reclamos en la generalidad de los casos debe tomarse
como un elemento indicativo que no constituye prueba suficiente, en el presente caso
adquiere relevancia y considerando que no existieron incidencias susceptibles de
producir fallas en el servicio de energia eléctrica en los Centros de Transformacion y
Distribucién que abastecen al suministro del reclamante junto con otros suministros.
Asi también, es necesario destacar que el usuario no acompafié la documentacion
que le fue requerida, por lo que correspbnde RECHAZAR la disconformidad formulada
en autos, al no encontrarse acreditados los extremos necesarios para determinar la
responsabilidad de la Empresa frente al dafio denunciado, materia de las presentes
actuaciones, en los términos y con los alcances de las normas transcriptas en los

parrafos precedentes.

Que en virtud de ello y de conformidad a lo establecido en la Ley N°
6835, sus normas complementarias y concordantes, este Directorio se encuentra

facultado para el Dictado del presente acto.
Por ello
EL DIRECTORIO DEL ENTE RE‘GULADOR DE
LOS SERVICIOS PdBLICOS
RESUELVE:

ARTICULO 1°: RECHAZAR la disconformidad presentada por el usuario Sr. HECTOR
ANGEL MARINI, con domicilio en calle Manzana 1 3 B® SAN NICOLAS 2 — LIMACHE
de esta ciudad, titular del NIS 5022372, tramitada bajo Expediente Ente Regulador
N° 267-61352/2024, en los términos y por los motivos expuestos en los considerandos

de la presente resolucion.

ARTICULO 2°: NOTIFICAR, Registrar y oportunamente Archivar.-
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